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mgr inż.A.Janiszewski       MAZ/0499/PBE/17

UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych

Podpis:

ELEKTRYCZNA

Branża:

Faza:

Projekt chroniony prawem autorskim.

Uwaga:

DATA

SKALA:

PROJEKT WYKONAWCZY

28.12.2020 r.

28.12.2020r.

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - DEMONTAŻ

UKŁAD SIECI TN-S

Projektował:

Inwestor:

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   ( UKE )

01-211 WARSZAWA   ul. GIEŁDOWA 7/9

BUDYNEK CLBT i CSKER POŁOŻONY W OBIEKCIE INFRASTRUKTURY UKE W BORUCZY GMINA

STRACHÓWKA POWIAT WOŁOMIŃSKI

Obiekt:

WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU CLBT i CSKER POŁOŻONYM W BORUCZY

Temat:

1:100

zwód poziomy i przewód odprowadzający drut FeZn Ø 6 - demontaż

LEGENDA  :

uchwyt naciągowy - demontaż

złącze krzyżowe - demontaż
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